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TEKO AIR (třída ochrany I. a II.)

1. Svítidlo vybalte

2a. Svítidlo připravte k montáži na 
výložník. 
POZOR Výložník do průměru 
pouze 50mm.
S konektorem gessis
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2b. Svítidlo připravte k montáži na 
výložník.
POZOR Výložník do průměru 
pouze 50mm.
S vyvedeným kabelem.

5. Konektor Gessis 3 pól  (tř. I)

 

L - napájecí fáze - hnědá

PE - ochranné uzemnění - žlutozelená

N - pracovní zem - světle modrá

Pohled ze předuL N

PE

 
1 - DALI - hnědá

2 - DALI - černá
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6. Konektor Gessis 2 pól (tř. II)

3. Vyvedený 3 žilový kabel napojte na 
elektrický přívod. (tř. I)

N - pracovní zem 
      světle modrý

PE - ochranné uzemnění 
        žlutozelená

L - fázový vodič 
     hnědý

4. Vyvedený 2 žilový kabel napojte 
na elektrický přívod (tř. II)

N - pracovní zem - světle modrá

L - napájecí fáze - hnědá

7. Nasuňte adaptér na těleso svítidla.

10. Naznačte místa  pro vyvrtání otvoru 
dvou protilehlých děr do výložníku. 

11. Vyvrtejte dvě protilehlé díry do 
výložníku vrtákem 7mm.

8. Zaaretujte pomocí šroubů.
Doporučený utahovací moment 8Nm

12. Dotáhněte šrouby.
Doporučený utahovací moment 8 Nm

 8 Nm

 8 Nm

9. v případě, že je na masce svítidla 
umístěn štítek „směr vyzařování” 
svítidlo nainstalujte v daném směru. 
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Doporučená montážní výška do 6 metrů

- Je-li vyvedený kabel nebo šňůra svítidla poškozený, musí ho vyměnit výhradně výrobce nebo jeho servisní technik nebo 
osoba se stejnou kvalifikací.

- Výměna světelného zdroje - světelný zdroj ve svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní technik 
nebo podobně kvalifikovaná osoba. 

POZOR, nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

- Nedívejte se přímo do světelného zdroje  RG1 d > 50 cm

- napájecí napětí 220-240V, 50-60Hz.

- Jakékoliv úpravy svítidla jsou zakázány.

- Prasklý ochranný kryt vyměňte. 

Čištění:
Svítidlo je možné čistit běžnými čistícími prostředky. NEPOUŽÍVAT abrazivní čistící prostředky (prášky) a rozpouštědla.

Montáž a elektrické připojení smí provádět pracovník s elektrotechnickou kvalifikací.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost, pokud byl výrobek upraven či nesprávně nainstalován.

= 8,4 kg
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